
TRATAMENTO ANAERÓBIO

MEDIÇÃO DE VAZÃO
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4 AERADORES SUPERFICIAIS

TANQUE DE AERAÇÃO 1

V=528,61m3

P unit=15 CV

DIÂMETRO = 13 m

DECANTADOR 1

RECIRCULAÇÃO DE LODO
Q = 30 l/s
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VOLUME: 902,50 M3

REATOR MÓDULO 1

DN350 mm

DN  200 mm

Q max = 48,776 l/s

Q med = 29,742 l/s

Q max = 49,575 l/s

DN 300

Q med = 44,88 l/s

Q max = 48,776 l/s

Q med = 29,742 l/s

DN  150 mm

TRATAMENTO ANAERÓBIO

4 AERADORES SUPERFICIAIS

TANQUE DE AERAÇÃO 2

P unit=15 CV

DECANTADOR 2

RECIRCULAÇÃO DE LODO
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TRATAMENTO ANAERÓBIO

4 AERADORES SUPERFICIAIS

TANQUE DE AERAÇÃO 4

P unit=15 CV

DECANTADOR 4

TRATAMENTO ANAERÓBIO

4 AERADORES SUPERFICIAIS

TANQUE DE AERAÇÃO 3

P unit=15 CV

DECANTADOR 3
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DN  150 mm
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DN  150 mm
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DN 300

EFLUENTE

CORPO RECEPTOR

DN 500

DN  150 mm

LINHA DE LODOS PARA  DESIDRATAÇÃO

TUBULAÇÃO  DE  ESGOTO 

LINHA DE BOMBEAMENTO  DE  FLUTUANTES ( ESCUMA )

LINHA  DE  RECIRCULAÇÃO  DE  LODO

DN  150 mm
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DN  150 mmmm
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DN  150 mm

DN 300

DN 300

DN 300

DN 300

DN 300

DN 300

DN 300

DN 150

DN 150

DN 150

DN 150

P = 7,5 CV

2 BOMBAS - (1 + 1)

Q = 30,00 l/s

CDV-01

RIO FORMIGA

LEITOS DE SECAGEM (10 UNIDADES)

ÁREA DE CADA UNIDADE=144,00m2

ÁREA TOTAL=1440,00m2

8 UNIDADES 1ª ETAPA

2 UNIDADES 2ª ETAPA

DN  150 mm
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Q max = 243,88 l/s

Q med = 148,71 l/s

Q max = 48,776 l/s

Q med = 29,742 l/s

CDV-02

Q max = 243,88 l/s

Q med = 148,71 l/s

VOLUME: 902,50 M3

REATOR MÓDULO 2

DN  200 mm

Q max = 48,776 l/s

Q med = 29,742 l/s

VOLUME: 902,50 M3

REATOR MÓDULO 3

DN  200 mm

Q max = 48,776 l/s

Q med = 29,742 l/s

VOLUME: 902,50 M3

REATOR MÓDULO 4

DN  200 mm

Q max = 48,776 l/s

Q med = 29,742 l/s

V=528,61m3

V=528,61m3

V=528,61m3

DIÂMETRO = 13 m

DIÂMETRO = 13 m

DIÂMETRO = 13 m

Q max = 48,776 l/s

Q med = 29,742 l/s

DN 300

Q max = 48,776 l/s

Q med = 29,742 l/s

DN 300

Q max = 48,776 l/s

Q med = 29,742 l/s

DN 300
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LIMPEZA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS
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DN 150

DN 150

DN 150

DN 150
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DESCARGA

DESCARGA

DESCARGA

PERCOLADO DO LEITO

LIMPEZA RESÍDUOS SÓLIDOS

LEGENDA:

ERL

P = 25,00 CV

4 BOMBAS - (3+1)

Q = 243,88  l/s

TRATAMENTO ANAERÓBIO

4 AERADORES SUPERFICIAIS

TANQUE DE AERAÇÃO 5

P unit=15 CV

DECANTADOR 5

DN  150 mm

DN 300

DN 300

DN 150

VOLUME: 902,50 M3

REATOR MÓDULO 5

DN  200 mm

Q max = 48,776 l/s

Q med = 29,742 l/s

V=528,61m3

DIÂMETRO = 13 m

Q max = 48,776 l/s

Q med = 29,742 l/s

DN 300

DN 150

DESCARGA
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2ª ETAPA

2ª ETAPA 2ª ETAPA
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Q max = 48,776 l/s

Q med = 29,742 l/s

Q max = 48,776 l/s

Q med = 29,742 l/s

Q max = 48,776 l/s

Q med = 29,742 l/s

Q max = 48,776 l/s

Q med = 29,742 l/s

UNIDADES A SEREM IMPLANTADAS EM 2ª ETAPA


